金牛区人民医院招采管理


成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

手术室净化空调维修议标采购文件

（SBXJ2025L017）

一、项目名称：我院手术室净化空调2号主机1、2号系统冷凝器需维修，预算16万元。
二、设备型号：变频螺杆式风冷冷水机 约克YVAA0213。
三、服务内容及要求
拆除并安装12片铜制冷凝器。

更换2个压缩机油过滤器和6个干燥过滤器。

安装完成后充氮气正压保压，再抽负压保压并达到标准时间。

添加冷冻油、氟利昂。

以上内容完成后在我院监督下进行试运转，发现问题及时上报并维修。
清单如下：
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价  （万元）
	备注

	1
	冷凝器    （铜管羽翘片换热片）
	1210mm*2115mm*80mm
	1.冷凝器材质：紫铜内螺纹高效管加亲热铝翘片；
2.制冷量：749KW；
3.冷凝器设计压力：2.8MPa，试验压力：2.8MPa，工作压力：2.0MPa；
4.热空气的温度：150以下；
5.铝翅片式冷凝器空气流向间为三排并列内螺旋紫铜管铝翅片管束组成，散热翅片管束的加工工艺采用0.3＊0.5mm的铝翘片用机械绕片方法，绕在内螺纹紫铜管上。翅片形式为波纹片，片距2.0mm，排距为21~22mm，孔距为25mm；出口采用Ф28规格铜管，分配器进管采用Ф22规格，毛细管采用Ф6规格。
6.冷凝器散热降温工作状态需大于或优于原有冷凝器；
7.散热面积：180㎡；
7.验收方式：提供材质检测报告，甲方根据机组运行状态综合评定。
	片
	12
	
	
	

	3
	挡风板、安装板
	1210mm*2115mm*1.5
	1.材质：优质Q235镀锌钢板；
2.板材厚度：1.5mm。
	个
	48
	
	
	

	4
	油过滤器
	
	1.压力容器类别：Ⅱ；
2；设计压力：3.0MPa；
3.工作压力：2.6-0.92MPa；
4.设计温度：130/-21℃；
5.容积：0.035m³。
	个
	2
	
	
	

	5
	可拆卸干燥过滤器
	
	1.规格：200mmX51mm；
2.材质：优质Q235钢板；
3.板材厚度：2.0mm；
4.具有中国强制性产品认证（CCC）。
	个
	6
	
	
	

	6
	紫铜管
	Ф56/Ф76
	1.规格：Ф56/Ф76;
2.厚度：2.0mm；
3.采用连铸连轧生产工艺，满足国家相关规范要求。
	系统
	2
	
	
	

	7
	紫铜管管件
	Ф56/Ф76
	1.规格：Ф56/Ф76;
2.名称：弯头、三通、大小头等管件综合考虑；
3.采用连铸连轧生产工艺，满足国家相关规范要求。
	个
	80
	
	
	

	8
	焊接耗材（含铜质配件）
	
	1.规格：2.5mm;
2.磷铜含量：6-7%；
3.融化温度：800℃；
4.铜管件材质：紫铜。
	系统
	2
	
	
	

	9
	制冷剂（134a)
	13.6kg
	1.化学成分：四氟乙烷；
2.质量：13.6kg；

3.品牌：科慕/霍尼韦尔；
4.验收：提供检测报告。
	瓶
	30
	
	
	

	10
	冷冻油（W）
	5加仑
	1.化学成分：冷冻油5GSD；
2.质量：5加仑。
	桶
	8
	
	
	

	11
	无油氮气
	40升
	1.规格：40升。
	瓶
	20
	
	
	

	12
	拆机费
	
	现场拆除作业空间不足，需进行整体设备拆机，拆机难度各报价单位综合进行考虑。
	项
	1
	
	
	

	13
	技术服务
	
	含更换安装冷凝器技术咨询、维修措施、安装。
	系统
	2
	
	
	

	14
	装机费及净化变频工况智能化调试
	
	1、对设备进行装机恢复，保证重新装机后设备运行能力不低于原装设备运行能力。
2、对于已经更换的冷凝器进行联动操作及智能程序调试，匹配并满足手术室24小时不间断变频工况运行。
	系统
	2
	
	
	

	合计
	包含改造拆除安装设备的材料费、运输费、人工费、服务、安装、调试、税收等为完成本项目约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付费用。


四、资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》或《政府采购网》失信名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、营业执照经验范围：具有中央空调维修、安装等相关资质。
8、具备国家建设行政主管部门颁发的机电安装工程专业承包三级及以上资质。

9、具备行业主管部门颁发的且在有效期内的建筑施工安全生产许可证。

10、本项目不接受联合体。
五、商务要求：
若需实地考察，费用自理。
供应商提供的配件必须是全新的、未使用过的正品，设备及配件完全符合国家质量标准。
符合国家及行业相关规范，维修服务中的一切风险包括安全责任事故均由供应商自行承担。

完成期限：合同签订之日起5天内完工。

5、付款方式：维修完毕正常运行正常后且经后勤保障部验收合格后15个工作日内支付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票，否则医院有权拒绝支付而不承担任何违约责任。合同价款已包括但不限于材料费、人工费、运输、保险、税收、调试、检测等乙方为完成本合同约定义务所需的全部费用，甲方无需再额外支付费用。
若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2025年6月17日至6月19日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将议标文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

六、资料排列顺序

1、议标响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBXJ2025L017
	序号
	项目名称
	维修内容
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	


2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺
4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）
6、服务内容响应表（含议标文件三项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

	序号
	议标文件要求
	响应产品技术参数
	偏离说明
	佐证资料

	
	
	
	
	


7、维修单位名册

8、其他相关资料  

七、成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务方案、应急措施等因素，采用综合评分法确定供应商，评分标准如下：

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价 30%
	30
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30
	

	2
	服务内容38%
	38
	完全符合招标文件要求得38分；未满足参数要求的，参数一项扣2分，扣完为止。
	

	3
	同类业绩6%
	6
	2023年1月1日至今类似维修或维保的业绩（提供合同作为客观证明材料，不得涂改价格等关键信息），凭有效证明，每提供一个同类型维修或维保合同得1分，最高得6分。
	以投标单位完整合同复印件为准。

	4
	人员配置10%
	10
	供应商拟投入本项目的服务人员中，每有一名具有机电、焊工等方面相关（高级）证书得3分；每有一名具有机电、焊工方面相关（中级）证书得2分，本项目最高得10分。
	提供人员证书复印件

	5
	维修方案12%
	12
	提供针对本项目的维修方案，方案内容至少包括：项目管理措施、技术和服务质量保证措施、应急预案和安全作业保障方案。经评定，完全满足上述要求的，每项得4分，方案每缺少一项扣4分，方案存在不符合项目内容或存在错误的，每一处扣1分，扣完为止。
	

	6
	售后服务4%
	4分
	针对供应商制订的本项目售后服务方案（至少应包含：⑴服务承诺；⑵保修期承诺；⑶售后响应时间及处理措施；⑷售后服务电话及售后人员名单）的合理性、可行性进行打分。以上每项缺少或存在缺陷或存在漏洞的扣1分，扣完为止。
	


八、评议结果通知时间：另行通知。
九、评议地点：成都市金牛区人民医院。
十、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年六月十日
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